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PORTABLE PROPANE HEATER 
FOR RECREATIONAL, 
COMMERCIAL AND 
EMERGENCY INDOOR USE

FOR US SALE EXCEPT 
MASSACHUSETTS

If the information in this manual is not followed exactly, a fire or explosion 
may result causing property damage, personal injury or loss of life.

WARNING:

— Donotstoreorusegasolineorotherflammablevaporsandliquidsinthevicinityofthisorany
otherappliance.

— AnLPcylindernotconnectedforuseshallnotbestoredinthevicinityofthisoranyother
appliance.

—WHATTODOIFYOUSMELLGAS
 • Donottrytolightappliance.
 • Extinguishanyopenflame.
 • Shutoffgastoappliance.
— Servicemustbeperformedbyaqualifiedserviceagency.

Thisisanunventedgas-firedportableheater.Itusesair(oxygen)fromtheareainwhichitisused.
Adequatecombustionandventilationairmustbeprovided.Refertopage3.

PORTABLE RADIANT 
BUDDY HEATER

READ INSTRUCTIONS CAREFULLY:Readandfollowallinstructions.Placeinstructionsinasafe
placeforfuturereference.Donotallowanyonewhohasnotreadtheseinstructionstoassemble,
light,adjustoroperatetheheater.

MH4B

OPERATINGINSTRUCTIONSANDOWNER’SMANUAL

www.mrheater.com 800-251-0001

Model#

Use only Mr. Heater branded accessories 
(See page 8 for WARNING information)



Mr. Heater MH4B Operating Instructions and Owner’s Manual2

SPECIFICATIONS
MODELNO....................................................... MH4B

GASTYPE......................................................PROPANE

INPUTBTU/HR....................................................3,800

CLEARANCETOCOMBUSTIBLES

TOP....................................................................... 30”

FRONT....................................................................24”

SIDES...................................................................... 6”

REAR....................................................................... 0”

CAUTION:

•When operating the heater at altitudes over 7,000 FT 
above sea level the heater may shut off. (Pleasereadthe
GENERALINFORMATION).

CONTENTS
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WARNING:
 Everytimetankisconnectedtounit,connectionmust

becheckedforleaksinoneormoreways:Applysoapy
watertoconnection,lookforbubbles,listenforhissof
escapinggas,feelforextremecold,smellforrottenegg
odor.Donotuseifleaking!

WARNING:
 Anychangestothisheateroritscontrolscanbe

dangerous.

WARNING:
 Earlysignsofcarbonmonoxidepoisoningresemblethe

flu,withheadache,dizzinessand/ornausea.Ifyouhave
thesesigns,heatermaynotbeworkingproperly.Get
freshairatonce!Haveheaterserviced.

WARNING:
 Iftherecreationalorcommercialenclosuredoesnot

haveawindoworroofvent,DONOTUSETHISHEATER
INSIDE.

THE STATE OF CALIFORNIA REQUIRES THE  
FOLLOWING WARNING:

WARNING:
Combustionby-productsproducedwhenusingthisproduct
containcarbonmonoxide,achemicalknowntotheState
ofCaliforniatocausecancerandbirthdefects(orother
reproductiveharm).

WARNING:
 Everytimehoseortankisconnectedtounit,connection

mustbecheckedforleaksinoneormoreways:Apply
soapywatertoconnection,lookforbubbles,listenfor
hissofescapinggas,feelforextremecold,smellfor
rotteneggodor.Donotuseifleaking!

THE STATE OF CALIFORNIA REQUIRES THE FOLLOWING WARNINGS:

WARNING: Combustionby-productsproducedwhenusingthisproductcontaincarbonmonoxide,achemical
knowntotheStateofCaliforniatocausecancerandbirthdefects(orotherreproductiveharm).

WARNING:
 Earlysignsofcarbonmonoxidepoisoningresemblethe

flu,withheadache,dizzinessand/ornausea.Ifyouhave
thesesigns,heatermaynotbeworkingproperly.Get
freshairatonce!Haveheaterserviced.

WARNING: ThisproductcontainschemicalsknowntotheStateofCaliforniatocausecancerandbirthdefects
orotherreproductiveharm.

WARNING:
 Anychangestothisheateroritscontrolscanbe

dangerous.

WARNING:
 Iftherecreationalorcommercialenclosuredoesnot

haveawindoworroofvent,DONOTUSETHISHEATER
INSIDE.

NOTICE: Notforuseina“dwellinghome”inCalifornia.



Operating Instructions and Owner’s ManualMr. Heater MH4B 3

GENERAL INFORMATION:
• Thisheaterissafeforindooruseinsmallrecreational

enclosures,havingmeansforprovidingcombustionair
andventilation,suchasenclosedporches,cabins,fishing
huts,trailers,tenttrailers,tents,truckcapsandvans.
Itmaybeusedforemergencyindoorheatingwhen
connectedtoadisposable1lb.propanecylinderand
forindooruseincommercialenclosures,havingmeans
forprovidingcombustionairandventilation,suchas
constructiontrailersortemporaryworkenclosures.

Note:Theheatercanbeusedoutdoors,butmay
experiencenuisanceshutoffsduetocertainwind
conditions.

• Whentheheateriscoldoratroomtemperature,it
willtakeafewminutesfortheburnertiletoturn
brightorange.Thisisnormalandtheheaterisworking
properly.Ifburnertileisvisiblyflaming,turnheateroff
andcallaqualifiedservicetechnician.

• Whentheunitislit,thereshouldbeaboutaquarter
inch(1/4”)borderaroundthetilethatwillnotturn
brightorange.Thisisnormal.

• Whenoperatingtheheaterforthefirsttime,thetop
areaofthereflectormaydiscolor.Thisisalsonormal
andisnoreasonforconcern.

• When operating the heater at altitudes over 7,000 
FT. above sea level, the unit may not burn as bright 
as in lower altitudes. This is normal. At higher 
altitudes, the heater may shut-off. If this happens, 
provide fresh air, wait 5 minutes and re-light. Due to 
local atmospheric conditions heater may not re-light.

• Operatingtimewillbeapproximately5hoursona
one1lb.cylinder.DuetothepropertiesofLPgas,
runtimescanbesignificantlyreducedwhenoperating
continuouslyattemperaturesbelow20ºF.

• Thisheaterisequippedwithatip-oversafetyswitch.
Nuisanceshut-downsmaybeexperiencediftheunit
isbumpedormoved.ifthisoccurssimplyrelightthe
heater.

• Duetonaturaloperationofsmalltanks,condensation
maybuildupontankanddriponsurfaceunderheater.
Sometimesthiscondensationmayfreezeduetothe
extremecoldcausedwhenpropanevaporizes.Thisis
normalandnoreasonforalarm.

• Donotusenon-approvedattachmentsonthisheater. 
• Duetohightemperatures,theapplianceshouldbe

locatedoutoftrafficandawayfromcombustible
 materials.

• Childrenandadultsshouldbealertedtothehazardof
highsurfacetemperaturesandshouldstayawaytoavoid
burnsorclothingignition.

• Youngchildrenshouldbecarefullysupervisedwhenthey
areneartheappliance.

• Donotplaceclothingorotherflammablematerialonor
neartheappliance.

• Donotoperateheaterinanymovingvehicle.

• Thisheatercanonlybeusedinarecreationalor
 commercialenclosurewithawindoworroofvent.It

mayalsobeusedoutdoors.

• Thisheaterrequiresaventareaof4squareinches
 (example2”x2”opening)minimumforadequateven-

tilationduringoperation.Donotuseotherfuelburning
appliancesinside.

• GASPRESSUREATHEATERISREGULATEDANDFIXED
AT11”W.C.

• REGULATORINHEATERMUSTALWAYSBEINPLACE
DURINGOPERATION.

• Anysafetyscreenorguardremovedforservicingtheap-
pliancemustbereplacedpriortooperatingtheheater.

• Theapplianceshouldbeinspectedbeforeeachuse.
Frequentcleaningmayberequired.Thecontrol

 compartments,burnerandcirculatingairpassageways
oftheappliancemustbekeptclean,

 seeMAINTENANCE.

• DONOTusethisheaterifanyparthasbeenunder
water.Immediatelycallaqualifiedservicetechnicianto
inspecttheheaterandtoreplaceanypartofthecontrol
systemandanygascontrol,whichhasbeenunderwa-
ter.

• Whenusedwithoutadequatecombustionand
 ventilationair,thisheatermaygiveoffexcessive
 CARBONMONOXIDE,anodorless,poisonousgas.

• Somepeople-pregnantwomen,personswithheart
orlungdisease,anemia,thoseundertheinfluenceof
alcohol,thoseathighaltitudes-aremoreaffectedby
carbonmonoxidethanothers.

• Whenheaterisplacedontheground,makesure
thegroundislevelandkeepanyobjectsatleast24
inchesfromthefrontoftheheater.THISHEATERIS
EQUIPPEDWITHATIPOVERSWITCHTHATWILLSHUT
THEHEATEROFFIFTHEHEATERTIPSOVERHOWEVER,
DONOTLEAVEHEATERUNATTENDEDORWHERE
CHILDRENMAYCAUSETHEHEATERTOTIPOVER.
NEVEROPERATETHEHEATERWHILESLEEPING!

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS 
THIS IS A HEATING APPLIANCE. DO NOT OPERATE 
THIS APPLIANCE WITHOUT THE FRONT WIRE GUARD 
INSTALLED. DO NOT ATTEMPT TO WARM OR COOK 
FOOD ON THIS HEATER.
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Ablueflamethatrollsoutatthetopoftheceramictile
indicatesanaccumulationofdust,lintorspiderwebs
insidethehousingassemblyandmainburnerassembly.If
thepilotisyellowortheburnerhasanoticeableflame,
cleaningmayberequired.Usethefollowingprocedureto
inspectthecasingassemblyandmainburnerassembly.It
isnecessarytoperiodicallychecktheburnerorificeand
burnerventuritomakesurethattheyareclearofthings
suchasinsectnestsandspiderwebsthatmayaccumulate
overtime.Acloggedtubecanleadtoafire.

CLEANINGINSTRUCTIONS:
1. Allowheatertothoroughlycoolbeforeperforming

anymaintenance.
2. Removedisposable1lb.propanecylinderfrom

heater.
3. Removerightsideplasticservicepanel(ref.5)by

removingthesixscrewsholdingitinplace.
4. Inspecttheinteriorofcasingforaccumulationof

dust,lintorspiderwebs.Ifnecessary,cleanthe
interiorofthecasingassemblywithavacuumcleaner
orcompressedair(max30psi).Donotdamageany
componentswithinthecasingassemblywhenyou
arecleaning.

5. Inspectandcleanmainburner(ref.13)andorifice
(ref.3)byusingavacuumorcompressedair(max30
psi).

6. Inspectandcleanpilottube(ref.14).Inserta
doubledoverpipecleanerintothepilottubeuntil
itbottomsagainstthepilotorifice(approximately
2”).Rotatethepipecleaneracoupleoftimes
andremove.Blowouttheremainingdebrisusing
compressedair.

 WARNING:Neveruseneedles,wiresorsimilarcylindrical
objectstocleanthepilottoavoiddamagingthe
calibratedrubythatcontrolsthegasflowthroughthe
pilotorifice.

7. Applycompressedair(max30psi)intotheceramic
tileofburnerassemblyandventuritube(ref.13)to
removedust,lintandspiderwebs.

8. Reinstalltherightsideplasticservicepanel.

LIGHTING / OPERATING INSTRUCTIONS 

WARNING: Alwaysinspectpropanecylinderandheater
propaneconnectionsfordamage,dirt,anddebrisbefore
attachingpropanecylinder.Donotuseifheadofcylinderis
damaged,puncturedordeteriorated.

ALWAYSATTACHORDETACHCYLINDEROUTDOORS
AWAYFROMFLAMES,OTHERIGNITIONSOURCES,AND
ONLYWHENHEATERISCOOLTOTOUCH.NEVERSMOKE
WHENATTACHINGORREMOVINGPROPANECYLINDEROR
MAKINGREMOTECONNECTIONS!

• UseonlyLP-gascylindersmarkedinaccordancewiththe
U.S.Dept.ofTransportation(DOT).

• Useonly16.4oz.(1lb.)disposablecylindersthatmate
withNo.600valveconnection.

• Heaterandattachedcylindermustbeinanupright
positionduringoperation.

• Screw1lb.disposableLP-gassupplycylinderclockwise
(frombottom)intoportableheateruntilhand-tightand
fitcylinderintostand.Donotusethreadsealantonthis
connection.

• Checkcylinderconnectionforleakswithsoapywater
atthethreadedconnectionunderthedomedplastic
coverwherethecylinderscrewsintotheregulator.SEE
WARNING!ONPLASTICCOVER.

• Depress“ON”buttontolightpilotflame(repeatuntil
pilotlights)andcontinuetoholdfor30-60seconds.

• Afterlightingpilot,release“ON”buttontolightheater.
• Toshutoffheater,pressthe“OFF”button.
• CAUTION: Afterturningheateroff,wireguardwill

remainhot.Allowtothoroughlycoolbeforestoring.

• Donotoperate,storeorremovecylindernear
flammableitemsorignitionsources.

• LP-GASCYLINDERSMUSTBEDISCONNECTEDFROM
HEATERWHENNOTINUSE!

MAINTENANCE:
Alwayskeeptheheaterareaclearandfreefrom
combustiblematerials,gasolineandotherflammable
vaporsandliquids.

Keeptheventareas(slotsinthebottomandtopofthe
heater)clearatalltimes.

Visuallyinspectthepilotflameandburnerperiodically
duringuse.Thepilotflameshouldbeblueincolor(not
yellow)andwillextendtothethermocouple.Theflamewill
surroundthethermocouplejustbelowthetip,seeFigure2.

Aslightyellowflamemayoccurwherethepilotflame
andmainburnerflamemeet.Theburnershouldbebright
orange(withaslightbluecoloraroundtheborder,ared-
orangehazethatisvisibleontheceramictileisacceptable)
andwithoutanoticeableflame.

Pilot Flame

Oxygen Depletion Sensor

Figure 2
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TROUBLESHOOTING INFORMATION: 

If Spark electrode does not produce spark.
 CHECK

• Sparkelectrodebroken–replace.

• Igniterwiremaynotbeattachedtospark
electrode.--attach

• Igniterwiredamaged–replace.

• Piezoigniterdefective–replacegasvalve
assembly.

If Spark electrode produces spark but pilot does not light.
 CHECK

• Nogastoheater–re-installorreplacegas
cylinder.

• Pilotisblockedfromspiderwebordirt–clean
pilot,seeMAINTENANCE.

If Pilot flame does not stay lit when button is released.
 CHECK

• “Pilot/Ignition”buttonnotheldlongenough
topurgeairfromline.

• Pilotflamenotsurroundingthermocouple–
cleanpilot,seeMAINTENANCE.

• PilotAssemblydefective–replace.

• Tipswitchwiresdisconnected–connect
tipswitch(checkoffswitchandoffswitch
wiring).

If Main burner does not ignite.
 CHECK

• Mainburnerorificeisblocked–cleanburner,
seeMAINTENANCE.

If Heater keeps shutting “OFF” during normal operation.
 CHECK

• Pilotisblocked–cleanpilot,see
MAINTENANCE.

• Provideminimumfreshairopeningof4square
inches(example2”x2”opening).

• Tipoverswitchactivatedfrombumpingheater.
Re-light

—INTENTIONALLY LEFT BLANK —
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Mr. Heater MH4B



Operating Instructions and Owner’s ManualMr. Heater MH4B 7

PARTS LIST:
SEE BACK PAGE FOR PARTS ORDERING INFORMATION

NOTES:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

ITEM PART 
NO. NUMBER DESCRIPTION

1 15161 Regulator/ValveAssembly 1

2 15151 Orifice 1

3 15163 OffButtonWire 1

4 15126 LeftHousing 1

5 15128 RightServiceHousing 1

6 15122 OnButton 1

7 15123 OffButton 1

8 15165 OffButtonSpring 1

9 15124 TankBase 1

10 15157 ReflectorPanel 1

11 15158 ReflectorRing 1

12 15162 WireGuard 1

13 15138 BurnerAssembly 1

14 15155 ODS/PilotAssembly 1

15 15153 BurnerBracket 1

16 15145 OffSwitch 1

17 73403 TipoverSwitch 1

18 15148 PilotFuelLine 1

19 15154 HeatShield 1
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CSA4.98
U.S.

READ INSTRUCTIONS CAREFULLY:Readandfollowallinstructions.Placeinstructionsinasafe
placeforfuturereference.Donotallowanyonewhohasnotreadtheseinstructionstoassemble,
light,adjustoroperatetheheater.

MH4B

Model#PORTABLE RADIANT 
BUDDY HEATER

Mr.Heater,Inc.reservestherighttomakechangesatanytime,withoutnoticeorobligation,incolors,specifications,
accessories,materialsandmodels.

WARNING:
USEONLYMANUFACTURER’SREPLACEMENTPARTS.USEOFANYOTHERPARTSCOULDCAUSEINJURYORDEATH.
REPLACEMENTPARTSAREONLYAVAILABLEDIRECTFROMTHEFACTORYANDMUSTBEINSTALLEDBYAQUALIFIED
SERVICEAGENCY.

WARNING:
THISPRODUCTISAHEATER.ITISCERTIFIEDTOCSAINTERNATIONALREQUIREMENTSECTION4.98,“GASFIRED
PORTABLEHEATERSFORRECREATIONALORCOMMERCIALUSE.”THISPRODUCTISNEVERTOBEUSEDFOR
THECOOKINGORWARMINGOFFOODSASDOINGSOCANINTERFEREWITHTHESAFETYSYSTEMSOFTHE
HEATER,WHICHMAYRESULTINAFIRE,EXPLOSION,THEPRODUCTIONOFDEADLYCARBONMONOXIDE,AND
PERSONALINJURYORDEATHTOYOUOROTHERS.NEVERUSEHAND-MADEORTHIRDPARTYACCESSORIESOR
ATTACHMENTSWITHTHISHEATER;THISISEXTREMELYDANGEROUSANDMAYRESULTINPERSONALINJURYOR
DEATHTOYOUOROTHERS.

PARTS ORDERING INFORMATION:
PURCHASING: AccessoriesmaybepurchasedatanyMr.Heaterlocaldealerordirectfromthefactory

FOR INFORMATION REGARDING SERVICE

PleasecallToll-Free800-251-0001
www.mrheater.com

Ourofficehoursare8:00AM–5:00PM,EST,MondaythroughFriday.

Pleaseincludethemodelnumber,dateofpurchase,anddescriptionofprobleminallcommunication.

LIMITED WARRANTY
Mr.Heater,Inc.warrantsitsheatersandaccessoriestobefreefromdefectsinmaterialandworkmanshipforaperiodof
1yearfromdateofpurchase.Mr.Heater,Inc.willrepairorreplacethisproductfreeofchargeifithasbeenproventobe
defectivewithinthe1-yearperiod,andisreturnedatcustomerexpensewithproofofpurchasetoMr.Heater,Inc.within
thewarrantyperiod.DISCLAIMER:Thiswarrantydoesnotcoveranyproductthat:a)hasbeensubjecttomisuseor
neglect;b)hasbeenusedinamannerinconsistentwiththewarningsandinstructionscontainedintheowner’smanual,
includingbutnotlimitedtousingaheaterforthecookingorwarmingoffoods;orc)hasbeenusedwithhand-madeor
thirdpartyaccessoriesorattachments.Thiswarrantygivesyouspecificlegalrights,andyoumayalsohaveotherrights
whichvaryfromstatetostate.

MR.HEATER,INC.,4560W.160THST.,CLEVELAND,OHIO44135•800-251-0001
Mr.HeaterandPortableBuddyareregisteredtrademarksofEnercoGroup,Inc.
©2017,Enerco/Mr.Heater.Allrightsreserved

PRODUCTREGISTRATION:Thankyouforyourpurchase.
Pleaselogintohttp://www.egiregistration.comtoregisteryourproduct.

8
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LEA LAS INSTRUCCIONES ATENTAMENTE:Leaysigatodaslasinstrucciones.Guardeestasinstruccio-
nesenunlugarseguroporsinecesitaconsultarlasenelfuturo.Nopermitaquenadiequenohayaleído
estasinstruccionesarme,encienda,ajusteohagafuncionarelcalentador.

Calentador portátil de propano 
PARA USO EN EL INTERIOR DE 
RECREO, COMERCIAL Y DE 
EMERGENCIA

PARA LA VENTA US, 
excepto en Massachusetts

Si no se siguen exactamente las instrucciones de este manual, se pu-
ede producir un incendio o una explosión que podría causar daños a 
la propiedad, lesiones a las personas o la muerte.

ADVERTENCIA:

— Noguardeniutilicegasolinauotrosvaporesolíquidosinflamablescercadeesteuotrosaparatos.
— Loscilindrosdegaspropanolíquidoquenoesténconectadosparasuusonosedebenguardar

cercadeesteuotrosaparatos.
— QUÉHACERSIPERCIBEOLORAGAS
 • Nointenteencenderelaparato.
 • Apaguetodaslasllamas.
 • Cierreelsuministrodegasalaparato.
— Elmantenimientosedeberealizarenunserviciotécnicohabilitado.

Esteesuncalentadorportátilagassinventilación.Utilizaelaire(oxígeno)dellugardondeseloestá
usando.Sedebeusarconunacombustiónyunacirculacióndelaireadecuadas.Consultarlapágina3.

INSTRUCCIONESDEUSOYMANUALDELUSUARIO

RADIANTE PORTÁTIL
CALENTADOR DE AMIGOS

Modelo#

MH4B

Utilice únicamente accesorios de marca 
Mr. Heater (Ver página 8 para obtener 
información de ADVERTENCIA)
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ESPECIFICACIONES
N.ºDEMODELO................................................ MH4B

TIPODEGAS...............................................PROPANO

ENTRADABTU/HORA.........................................3.800

SEPARACIÓNPARALOSCOMBUSTIBLES

ARRIBA......................................................30”(76cm)

ADELANTE................................................ 24”(61cm)

ALOSLADOS..............................................6”(15cm)

ATRÁS.......................................................... 0”(0cm)

Precaución: 
•Cuando utilice el calentador en altitudes más de de
    7.000 metros sobre el mar nivelar el calentador puede
     apagar.(Porfavor,lealainformacióngeneral)

ÍNDICE
Instruccionesgeneralesdeseguridad................................ 3

Informacióngeneral.......................................................... 3

Cómomanipularcilindrosdepropanodescartables.......... 4

Mantenimiento................................................................. 4

Solucióndeproblemas...................................................... 5

Listadepiezas..................................................................6

Informaciónparasolicitarpiezasderepuesto....................8

Informaciónsobreserviciotécnico....................................8

ADVERTENCIA:
 Cadavezqueseconecteunamangueraotanqueala

unidad,laconexióndebeserrevisadadediferentesmaneras
paradetectarposiblesfugas:Aplíqueleaguajabonosaa
laconexión,observesihayburbujas,siescucharuidosde
escapedegas,sisesientefríoextremoosihueleahuevo
podrido.¡Noloutilicesipresentafugas!

ADVERTENCIA:
 Cualquiercambioaestecalentadoroasuscontrolespuede

serpeligroso.

ADVERTENCIA:
 Lossíntomastempranosdeenvenenamientopormonóxido

decarbonoseasemejanalossíntomasdelagripe,comopor
ejemplodolordecabeza,mareosy/onáuseas.Siustedtiene
cualquieradeestossíntomas,esposiblequeelcalentador
noestéfuncionandocorrectamente.¡Ventileconairepuro
inmediatamente!Hagarepararelcalentador.

ADVERTENCIA:
 NOUTILICEESTECALENTADORENINTERIORESsielsitio

cerrado,recreativoocomercial,notieneventanaoventilación
eneltecho.EL ESTADO DE CALIFORNIA EXIGE LA 
SIGUIENTE ADVERTENCIA:     ADVERTENCIA:Lacombustión
generadacuandoseutilizaesteproductocontienemonóxido
decarbono,unquímicoconocidoenelestadodeCalifornia
reconocecomocausantedecáncerymalformaciones
congénitas(uotrosdañosreproductivos).

 EsteproductocontienesustanciasquímicasqueelEstadode
Californiaquecausacáncerydefectosdenacimientouotros
dañosreproductivos.

 AVISO:Nodebeutilizarseenuna“casadevivienda”en
California.

ADVERTENCIA:
 NOUTILICEESTECALENTADORENINTERIORESsiel

sitiocerrado,recreativoocomercial,notieneventanaso
ventilacióneneltecho.
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• Nouseaccesoriosnoprobadosenestecalentador.
• Debidoalasaltastemperaturas,elcalentadordebe

colocarsefueradeloslugarespordondetransitan
personasylejosdematerialescombustibles.

• Sedeberáalertaralosniñosyalosadultosdelpeligro
delassuperficiesconaltastemperaturas,yquedeben
mantenersealejadosparaevitarquemadurasoquese
lesprendafuegolaropa.

• Losniñospequeñosdebenservigiladosatentamente
cuandoestáncercadelcalentador.

• Nocoloqueropauotrosmaterialesinflamablessobreel
calentadorocercadeél.

• Nohagafuncionarelcalentadorenvehículosen
movimiento.

• Estecalentadorsólopuedeutilizarseenunambiente
derecreaciónocomercialquetengaunaventanaouna
ventilacióneneltecho.Tambiénpuedeutilizarseenel
exterior.

• Estecalentadornecesitaunasuperficiedeventilación
mínimade4pulgadascuadradas(25,8cmcuadrados),
(porejemplo,unaventilaciónde2pulgadas 
x2pulgadas,ode5cmx5cm)paralograruna
ventilaciónadecuadaduranteelfuncionamiento.
Noutiliceotrosaparatosacombustibleenelmismo
ambiente.

• LAPRESIÓNDELGASENELCALENTADORESTÁ
REGULADAYFIJADAEN11”W.C.

• MIENTRASESTÉENUSOELCALENTADOR,SIEMPRE
DEBEESTARFUNCIONANDOELREGULADOR.

• Todapantallaoproteccióndeseguridadquesehaya
quitadopararealizarelmantenimientodeberávolver
ainstalarseantesdeponerenfuncionamientoel
calentador.

• Elcalentadordebeinspeccionarseantesdecadauso.Es
posiblequeseanecesariorealizarlimpiezasfrecuentes.
Loscompartimientosdecontrol,elquemadory
loslugarespordondecirculaelairedelcalentador
debenmantenerselimpios(consultarlasecciónde
MANTENIMIENTO).

• NOuseestecalentadorsialgunadesuspartesseha
sumergidoenagua.Llameinmediatamenteaunservicio
técnicohabilitadoparaqueinspeccioneelcalentador
yreemplacetodapartedelsistemadecontrolydel
controldelgasquehayaestadosumergidaenagua.

• Cuandoseloutilizaconunacombustiónouna
ventilacióndeaireinadecuada,estecalentadorpuede
emitirexcesivoMONÓXIDODECARBONO,ungas
tóxicoinodoro.

• Aalgunaspersonas(p.ej.,lasmujeresembarazadas,las
personasconenfermedadcardíacaopulmonar,anemia,
bajolainfluenciadelalcohol,oquevivenenlaaltura)
lasafectamáselmonóxidodecarbonoqueaotras.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD 
ESTE ES UN APARATO DE CALEFACCIÓN. NO HAGA 
FUNCIONAR ESTE APARATO SIN QUE ESTÉ INSTA-
LADA LA REJILLA DE PROTECCIÓN DELANTERA. NO 
INTENTO CALENTAR O COCINAR EL ALIMENTO EN 
ESTE CALENTADOR.

INFORMACIÓN GENERAL:
• Estecalentadoresseguroparausoeninterioresde

ambientesrecreacionalespequeños,quetengan
mediosdesuministrodeaireparalacombustión
yventilación,comogalerías,cabañas,refugiosde
pesca,remolques,carpasremolque,carpas,cabinas
decamionesycamionetas.Puedeserutilizadoparala
calefaccióndeemergenciainteriorcuandoestáconecta-
doauncilindrodepropanodesechable1lbyparauso
eninterioresenrecintoscomerciales,quetienemedios
paraproporcionarairedecombustiónylaventilación,
talescomolaconstrucciónderemolquesorecintosde
trabajotemporal.

Nota:Elcalentadorpuedeutilizarseenelexterior,pero
tengaencuentaquesepuedeapagarconelviento.

• Cuandoelcalentadorestáfríooatemperaturaam-
biente,elazulejodelquemadortardaráalgunosminu-
tosenvolverseanaranjado.Estoesnormaleindica
queelcalentadorestáfuncionandocorrectamente. 
Sielazulejodelquemadorestávisiblementeen
llamas,apagueelcalentadoryllameaunservicio
técnicohabilitado.

• Cuandoelaparatoestáencendido,uncuartodepul-
gada(1/4”;0,6cm)alrededordelbordedelazulejo
nosevolveráanaranjadobrillante.Estoesnormal.

• Cuandoelcalentadorfuncionaporprimeravez,la
partesuperiordelreflectorpuedeperderelcolor.
Estotambiénesnormalynohayrazónparapreocu-
parse.

• Cuandoelcalentadorfuncionaaalturassuperioresa
los7.000piesdealtitud(2.100metros)sobreelnivel
delmar,esposiblequelaunidadnoardaconun
colortanbrillantecomoenaltitudesmenores.Esto
esnormal.Enaltitudesmayores,elcalentadorpuede
apagarse.Siocurreesto,debepermitirqueentreaire
fresco,esperar5minutosyencendernuevamente.
Debidoalascondicionesatmosféricaslocales,es
posiblequeelcalentadornoencienda.

• Cuandomueva,enciendaogolpeeelcalentador,éste
podráinclinarseyelinterruptordeseguridadpodrá
apagarlo.Sipasaesto,vuelvaaencenderlo.

• Eltiempodefuncionamientoserádeaproximadamente
5horasymediaconuncilindrodeunalibra.Debidoa
laspropiedadosdegasdeLP,lostiemposdeejecucion
puedenserconsiderablementereducidoshaciendofun-
cionarcontinumenteentemperaturasabajo20ºF.

• Cuandocolocaelcalentadorenelsuelo,asegúresede
queesténiveladoymantengalosobjetosalmenos
a24pulgadas(61cm)dedistanciadelfrentedel
calentador.ESTECALENTADORESTÁEQUIPADOCON
UNINTERRUPTORDESEGURIDADQUELOAPAGARÁSI
SECAE;SINEMBARGO,PRÉSTELEATENCIÓNYNOLO
DEJEENDONDELOSNIÑOSPUEDANHACERLO

 CAER.¡NUNCAHAGAFUNCIONARELCALENTADOR
MIENTRASDUERME!

• Debidoalfuncionamientonormaldelostanques
pequeños,sepuedeformarcondensaciónsobreellos
ygotearsobrelasuperficiequesehalladebajodel
calentador.
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3. Quiteelpanelplásticodeserviciodelladoderecho 
(ref.5)desatornillandolosseistornillosquelosostienen.

4. Inspeccioneelinteriordelacarcasaparadetectarla
acumulacióndepolvo,pelusasotelasdearaña.Sies
necesario,limpieelinteriordelconjuntodelacarcasa
conunaaspiradoraoairecomprimido(máximo30PSI).
Allimpiarlo,nodañeningúncomponentedelconjunto
delacarcasa.

5. Inspeccioneylimpieelquemadorprincipal(ref.13)
yelorificio(ref.3)utilizandounaaspiradoraoaire
comprimido(máximo30PSI).

6. Inspeccioneylimpieeltubodelpiloto(ref.14).Inserte
unlimpiadordetuberíadobleeneltubodelpiloto
hastaquelleguealorificiodelpiloto(aprox.2” 
[5cm]).Hagarotarellimpiadordetuberíaunparde
vecesyextráigalo.Eliminelasuciedadrestanteconaire
comprimido.

ADVERTENCIA:nuncauseagujas,cablesuobjetoscilíndricos
similaresparalimpiarelpiloto,yaquepuedendañarel
rubícalibradoquecontrolaelflujodegasatravésdel
orificiodelpiloto.

7. Apliqueairecomprimido(máximo30PSI)enelazulejo
decerámicadelconjuntodelquemadorydeltubo
Venturi(ref.13)paraquitarelpolvo,lapelusaolastelas
dearaña.

8. Vuelvaacolocarelpanelplásticodeservicio.

INSTRUCCIONES DE USO Y ENCENDIDO 
ADVERTENCIA: revisesiempreelcilindrodepropanoantes
deconectarlo,comotambiénlasconexionesdepropanodel
calentadorparadetectardaños,suciedadydesechos.Nouse
elcalentadorsielcabezaldelcilindroestádañado,pinchadoo
deteriorado.

SIEMPRECONECTEYDESCONECTEELCILINDRODEGAS
ENELEXTERIOR,LEJOSDELASLLAMASYOTRASFUENTES
DECOMBUSTIÓN,YSÓLOCUANDOELCALENTADORESTÉ
FRÍOALTACTO.¡NUNCAFUMECUANDOCONECTAO
DESCONECTAELCILINDRODEPROPANONICUANDOREALIZA
LASCONEXIONESREMOTAS!
• Usesólocilindrosdegaspropanoetiquetadosdeacuerdo

conlodispuestoporelMinisteriodeTransporte(DOT)de
EE.UU.

• Usesóloloscilindrosdescartablesde16,4onzas(1lb.)que
seajustanconlaválvuladeconexiónN.°600.

• Elcalentadoryelcilindrodebenestarenposiciónvertical
durantesuuso.

• Enrosqueelcilindrodesuministrodegaspropanode1
libraenelsentidodelasagujasdelreloj(desdeabajo)en
elcalentadorportátilhastaquequedeapretado,yajuste
elcilindroenelsoporte.Nouseelselladordehiloenesta
union.

• Verifiquequelaconexióndelcilindronotengapérdidas
colocandoaguajabonosaenlaconexiónenroscadadebajo
delacubiertaplásticaabovedadadondeelcilindrose
atornillaenelregulador.VERLA¡ADVERTENCIA!ENLA
CUBIERTAPLÁSTICA.

• Pulseelbotón“ON”paraencenderlallamadelpiloto
(repitalaoperaciónhastaqueseenciendaelpiloto)y
manténgalopresionadodurante30-60segundos.

• Despuésdequeseenciendaelpiloto,suelteelbotón“ON”
paraencenderelcalentador.

• Paraapagarelcalentador,pulseelbotón“OFF”.
• PRECAUCIÓN: despuésdeapagarelcalentador,larejilla

deprotecciónpermanecerácaliente.Déjelaqueseenfríe
completamenteantesdeguardarlo.

• Nomanipular,guardaroquitarelcilindrocercade
elementosinflamablesofuentesdecombustión.

• ¡LOSCILINDROSDEGASPROPANODEBEN
DESCONECTARSEDELCALENTADORCUANDONOESTÉEN
USO!

MANTENIMIENTO:
Mantengasiempreellugarendondeseencuentrael
calentadordespejadoysinelementoscombustibles,gasolinay
otrosvaporesylíquidosinflamables.

Saquetodosloselementosquepuedanobstruirlospuntosde
ventilación(estoes,lasranurasdelapartesuperioreinferior
delcalentador).

Inspeccionelallamadelpilotoyelquemadorenformavisual
yperiódicaduranteelusodelcalentador.Lallamadelpiloto
debeserdecolorazul(noamarillo)ydebeextendersehasta
eltermopar,osensordetemperatura.Lallamadeberodearel
termoparjustodebajodelextremo(verfigura2).

Puedepresentarseunallamalevementeamarilladondese
cruzanlasllamasdelpilotoylallamaprincipaldelquemador.
Elquemadordebeseranaranjadobrillante(conuncolorazul
claroalrededordelborde;unabrumanaranjarojizaqueseve
enelazulejodecerámicaesaceptable)ynodebeteneruna

Llama del piloto

Sensor de reducción de oxígeno

Figura 2

llamaperceptible.
Unallamaazulqueseelevadelapartesuperiordelazulejo
decerámicaindicaunaacumulacióndepolvo,pelusaotelas
dearañadentrodelconjuntodelacubiertaydelconjunto
principaldelquemador.Silallamadelpilotoesamarilla
necesiteunalimpieza.Utiliceelsiguienteprocedimientopara
inspeccionarelconjuntodelacarcasayelconjuntoprincipal
delquemador.Esnecesariorevisarperiódicamenteelorificio
yelquemadorVenturiparaasegurarsedequenocontengan
insectos,nidosnitelasdearañaquepuedanacumularsecon
eltrascursodeltiempo.Untubotapadopuedeproducirun
incendio.

INSTRUCCIONESDELIMPIEZA:
1. Dejeenfriarcompletamenteelcalentadorantesde

realizarcualquiermantenimiento.
2. Quiteelcilindrodepropanodescartablede1lb.del

calentador.
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—DEJADO EN BLANCO INTENCIONALMENTE—

INFORMACIÓN PARA SOLUCIONAR 
PROBLEMAS: 

Si el electrodo de chispa no produce chispas:
 VERIFIQUE

• Sielelectrododechispasestároto-
reemplácelo.

• Esposiblequeelcabledeigniciónnoesté
conectadoalelectrododechispas.

• Cabledeignicióndañado–reemplácelo.

• Encendedorpiezoeléctricodefectuoso–
reemplaceelconjuntodelaválvulade
regulación.

Si el electrodo produce chispas pero el piloto no enciende:
 VERIFIQUE

• Sinollegagasalcalentador–vuelvaainstalar
oreemplaceelcilindrodegas.

• Sielpilotoestábloqueadoportelasdearaña
osuciedad–limpieelpiloto(consultela
seccióndeMANTENIMIENTO).

Si la llama del piloto no queda encendida cuando se suelta el 
botón:
 VERIFIQUE

• Sisemantuvopresionadoelbotón“Piloto/
encendido”eltiemposuficienteparaeliminar
elairedelalínea.

• Silallamadelpilotonorodeaeltermopar
–limpieelpiloto(consultelasecciónde
MANTENIMIENTO).

• Sielconjuntodelpilotoestároto–
reemplácelo.

• Loscablesdelinterruptordeseguridadestán
desconectados–conecteelinterruptorde
seguridad(descarteelinterruptory 
elcableadodelinterruptor).

Si el quemador principal no enciende:
 VERIFIQUE

• Sielorificioprincipaldelquemadornoestá
bloqueado–limpieelquemador(consulte 
laseccióndeMANTENIMIENTO).

Si el quemador se apaga (“OFF”) mientras está funcionando:
 VERIFIQUE

• Sielpilotoestábloqueado–limpieelpiloto
(consultelaseccióndeMANTENIMIENTO).

• Dejeunaventilaciónmínimadeairefrescode
25,8cmcuadrados(ejemplo:unaaberturade
5cmx5cm).

• Siseactivóelinterruptordeseguridadal
golpearelcalentador.Enciéndalonuevamente.

oelquemadortieneunallamaperceptible,esposibleque
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NOTAS:

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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______________________________________________________________
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______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

LISTA DE PIEZAS:
CONSULTE LA ÚLTIMA PÁGINA PARA OBTENER 
INFORMACIÓN SOBRE CÓMO SOLICITAR REPUESTOS

ÍTEM PIEZA 
N.º N.º DESCRIPCIÓN

1 15161 Regulador/Conjuntodelaválvula 1

2 15151 Orificio 1

3 15163 Cabledelbotóndeapagado 1

4 15126 Cubiertaizquierda 1

5 15128 Cubiertaderechadeservicio 1

6 15122 BotónON(deencendido) 1

7 15123 BotónOFF(deapagado) 1

8 15165 Resortedelbotóndeapagado 1

9 15124 Basedeltanque 1

10 15157 Paneldelreflector 1

11 15158 Anillodelreflector 1

12 15162 Rejilladeprotección 1

13 15135 Conjuntodelquemador 1

14 15155 ConjuntodelODS/Piloto 1

15 15153 Soportedelquemador 1

16 15145 Interruptordeapagado 1

17 73403 Interruptordeseguridad 1

18 15148 Líneadecombustibledelpiloto 1

19 15154 Pantallatérmica 1
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